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Kurzfassung 

Innerhalb des Arbeitspaketes 3.1 wurden Referenz-Mehrfamiliengebäude definiert. Diese wurden in 

TNRSYS zur Erzeugung von Lastreihen modelliert. Sie werden innerhalb des Projekts ĂLowEx-Bestandñ 

verwendet. 

Der Fokus wurde auf die Baualtersklassen 1958-78 und 1979-1994 gelegt. Erstere bildet den größten 

Anteil des Gebäudebestandes in Deutschland und bei letzterer besteht aktuell eine hohe 

Sanierungsdringlichkeit. Auf Basis eines realen 60er Jahre Mehrfamiliengebäudes, wurden nach dem 

Baukastenprinzip ein kleines, mittleres und großes Mehrfamilienhaus definiert. Auf Basis vorhandener 

Literatur wurden die energetischen Gebäudeparameter festgelegt. Hierzu gehören neben den 

Wärmedurchgangskoeffizienten für die verschiedenen Sanierungsstufen auch die Randbedingungen 

für die Energiebedarfsrechnungen. Darüber hinaus wurden mögliche Sanierungs-Szenarien für beide 

Baualtersklassen definiert, um verschiedene Ist- sowie zukünftige Soll-Zustände abbilden zu können.  

Zusammenfassend dient dieser Bericht als Dokumentation für die geometrischen und 

bauphysikalischen Parameter der im gesamten Verbundprojekt untersuchten Mehrfamilienhäuser.  

Ergebnisse: 

¶ Zahlenwerte der Norm-Heizlasten und der jährlichen Heizwärmebedarfe im Anhang 

¶ Last-Zeitreihen 
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Abstract 

Within the work package 3.1, reference buildings were defined. These were modelled in TNRSYS to 

generate load series. The load series are used within the project "LowEx-Bestand" for further 

simulations. 

The focus was placed on the 1958-78 and 1979-1994 building age classes. The former forms the largest 

share of the building stock in Germany and the latter is currently in urgent need of renovation. Based on 

a real 1960s multi-family building, a small, medium and large multi-family building were defined 

according to the modular principle. Based on existing literature, the energetic building parameters were 

determined. These include not only the heat transfer coefficients for the various refurbishment stages 

but also the boundary conditions for the energy demand calculations. In addition, possible renovation 

packages were defined for both building age classes in order to be able to represent different actual as 

well as future target states.  

In summary, this report serves as documentation for the geometric and building physics parameters of 

the multi-family houses investigated in the entire project. 

Results: 

¶ Numerical values of the standard heating loads and the annual heating demand can be 

found in the appendix 

¶ Load time series  
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1 Einleitung 

Im Rahmen des Arbeitspaketes AP 3.1 wurden die geometrischen und thermischen Parameter von 

Referenz-Mehrfamilienhäusern (MFH) definiert und auf dieser Basis wurden die Norm-Heizlast dieser 

Gebäude sowie Last-Zeitreihen des Raumwärmebedarfs ermittelt. 

Die definierten MFH bilden die Basis für die technischen und ökonomischen Analysen im Projekt LowEx-

Bestand. Dies gilt sowohl für Sanierungen der Gebäudehülle als auch des Wärmeversorgungs-

Systems. Folgende Arbeitsschritte und Ergebnisse sind im vorliegenden Bericht dokumentiert: 

- Festlegung der zu untersuchenden Baualtersperioden (BAP) des MFH-Bestandes (Kapitel 2) 

- Definition thermischer Gebäudeparameter zur Raumwärme-Bedarfsberechnung (Kapitel 3) 

- Bestimmung eines typischen Wohnungsgrundrisses sowie geometrischer Parameter für die 

verschiedene MFH-Größen (Kapitel 4) 

- Definition verschiedener Sanierungspakete zur Abbildung verschiedener möglicher Ist- und 

Soll-Zustände der MFH-Gebäudehüllen (Kapitel 5) 

- Definition zu untersuchender Sanierungs-Szenarien mit zeitlichen Abfolgen von Maßnahmen 

an der Gebäudehülle und der Wärmeversorgung (Kapitel 6) 

- Simulation von Lastreihen und Berechnung der Norm-Heizlast für die verschiedenen 

Gebäudegrößen und Sanierungspakete bzw. Sanierungszustände (Kapitel 7 und 8) 

 

Um den Bericht übersichtlich zu halten finden sich die Zahlenwerte der Ergebnisse und der 

verwendeten Simulationsparameter im Anhang (Kapitel 9). 
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2 Baualtersperioden 

Die Baualtersklassen (BAK) mit dem höchsten Anteil an MFH und der sich hieraus ergebenden 

Relevanz für weitere Untersuchungen, sind nach Daten der deutschen Wohngebäudetypologie des 

Instituts Wohnen und Umwelt (IWU) die BAK 1958-68 und 1969-78 (Diefenbach 2013, S. 2). Ein Großteil 

der Literaturdaten bzgl. des Gebäudebestandes basiert auf den fortgeführten Datenreihen des 

Zensus 1987 (Bürger et al. 2015, S. 109). Für das Projekt LowEx-Bestand wird jedoch auf den neueren 

Zensus 2011 zurückgegriffen (Destatis 2014). Dies liegt zum einen an den Ungenauigkeiten des 

Zensus 1987 aufgrund der Fortschreibungen und zum anderen an der für das Projekt benötigten 

feineren Einteilung in kleine (KMH), mittlere (MMH) und große (GMH) Mehrfamilienhäuser. Da sich die 

beiden zentralen Datensätze des Zensus 2011 und IWU in der Einteilung der BAK unterscheiden, 

werden diese nach der in Bürger et al. 2015 beschriebenen Methodik angepasst. Tabelle 2-1 gibt einen 

Überblick über die so ermittelte Anzahl an Wohngebäuden (WG) und Wohnflächen (WF). Die 

Wohnflächen basieren hierbei auf einer zusätzlichen IWU-Abfrage des Fraunhofer ISE (IWU 2011). 

Tabelle 2-1 Anzahl an Wohngebäuden (WG) und Wohnflächen (WF) nach Baujahr im deutschen 

Mehrfamilienhausbestand (Destatis 2014; IWU 2011) 

Baujahr 
KMH (3-6 WE) MMH (7-12 WE) GMH (> 12 WE) 

WG [103] WF [106 m²] WG [103] WF [106 m²] WG [103] WF [106 m²] 

bis 1918 395,4 118,6 102,5 61,3 26,9 36,4 

1919-1948 296,5 83,7 76,5 46,2 7,0 10 

1949-1957 263,8 72,9 144,9 80 16,8 18,5 

1958-1968 401,5 131,4 161,8 92,8 33,2 53,4 

1969-1978 240,0 74,7 83,3 49,6 41,6 83,6 

1979-1983 89,8 32,5 49,0 31,1 14,2 21,9 

1984-1994 215,0 72,4 105,9 67,7 27,0 64,9 

1995-2001 152,0 51,3 66,4 45,8 17,4 39,2 

ab 2002 69,8 25,6 26,8 15,9 8,3 18,8 

 
 

 

Abbildung 2-1: Deutscher Gebäudebestand - Gebäudetypen und Baualter 
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In Abbildung 2-1 ist neben der Häufigkeit von Gebäudetypen in bestimmten BAK auch jeweils der 

Baustandard bei Erbauung markiert. Im Rahmen von LowEx-Bestand wurden insbesondere die BAK 

1958 bis 1994 näher betrachtet. Aufgrund der ähnlichen Wärmedurchgangskoeffizienten und 

Wohnflächen pro WE, wurden für LowEx-Bestand die beiden BAK 1958-68 und 1969-78 zur 

Baualtersperiode (BAP) 1958-78 zusammengelegt. Die zweite zentrale BAP 1979-94 wurde aus den 

beiden BAK 1979-83 und 1984-94 gebildet.  

Vor 1958 wurde wenig standardisiert gebaut; aus dieser Zeit noch bestehende Gebäude unterliegen 

zudem teilweise dem Denkmalschutz. Die Gebäude dieser BAP wurden sehr individuell saniert und 

weisen heute vermutlich sehr unterschiedliche energetische Standards auf. Deshalb wurde in LowEx-

Bestand nicht auf diese BAP fokussiert. 

Während BAP 2 wurde geometrisch schon weitgehend standardisiert gebaut, es wurde auch eine hohe 

Anzahl WE in MFH errichtet. Es gab jedoch noch keine Vorgaben hinsichtlich des Wärmeschutzes. Hier 

ist also mit deutlichen Einsparungen durch LowEx-Maßnahmen zu rechnen. Diese werden auch oft im 

Zuge von Maßnahmen an der Gebäudehülle umgesetzt. 

Während der BAP ab 1978 waren diese Vorgaben durch die Wärmeschutzverordnung vorhanden. Hier 

liegt der Fokus auf der zeitnah zu erwartenden Sanierung verschiedener Gebäudekomponenten durch 

das Überschreiten ihrer technischen Lebensdauer. 
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3 Thermische Gebäudeparameter 

Das nachfolgende Kapitel beschreibt neben den Wärmedurchgangskoeffizienten der Gebäudehülle 

auch grundlegende Simulationsparameter wie Soll-Raumtemperatur, Luftwechselzahlen etc.  

3.1 Wärmedurchgangskoeffizienten der BAP 1958-78 

Die vom Sanierungsgrad abhängigen U-Werte sind in Tabelle 3-1 dargestellt. Hier kann zwischen dem 

Erbauungszustand, aktuellem Ist-Zustand (Bestandszustand), der standardmäßigen GEG-Sanierung 

und einer ambitionierteren Sanierung mit U-Werten in Anlehnung an eine Passivhaus-Sanierung 

unterschieden werden. Abweichend zum Passivhaus-Standard wird in der Wärmebedarfs-Berechnung 

jedoch keine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung berücksichtigt. 

Tabelle 3-1: Berechnete U-Werte der opaken Bauteile und Verglasungsarten für BAP 1958-78 

basierend auf Literatur1 nach (Loga et al. 2015; Cischinsky und Diefenbach 2018; Loga et al. 2005) 

 

Erbauungs-

Zustand 

Bestands- 

Zustand 

GEG- 

Sanierung 

Anlehnung an 

Passivhaus-

Sanierung 

U-Wert [W/(m²K)] U-Wert [W/(m²K)] U-Wert [W/(m²K)] U-Wert [W/(m²K)] 

Außenwand 1,12 0,31 0,23 0,13 

Oberste 

Geschossdecke 
0,60 0,26 0,6 0,6 

Dach 1,60 1,60 0,19 0,13 

Unterster 

Geschossboden 
1,32 0,39 0,30 0,20 

Fenster 
g-Wert U-Wert g-Wert U-Wert g-Wert 

U-

Wert 
g-Wert U-Wert 

0,87 4,7 0,6 1,9 0,6 1,3 0,5 0,7 

 

Erbauungszustand, GEG- und Passivhaussanierung 

Die Wärmedurchgangskoeffizienten aus Tabelle 3-1 basieren auf Literaturangaben des Projektes 

TABULA (IWU 2012; Loga et al. 2015). Durch das Zusammenlegen zweier BAK zu einer einzigen BAP 

mit teilweise voneinander abweichenden U-Werten, werden die Wärmedurchgangskoeffizienten nach 

Formel (3-1) flächengemittelt berechnet: 

 Ὗȟ
В ὲ ȟ ὃ ȟ Ὗ ȟ

В ὲ ȟ ὃ ȟ

 (3-1) 

Hierbei wird der bauteilspezifischen U-Wert (UBT), die Bauteilfläche (ABT) und die jeweilige 

Gebäudeanzahl (nGE) der spezifischen BAK benötigt. Die Anzahl der Gebäude (nGE) entstammt dem 

Zensus und kann Tabelle 2-1 entnommen werden. Da das Tabula Projekt bereits von sanierten Fenstern 

für die BAK 1958-78 ausgeht, werden die U-Werte der transparenten Bauteile für den 

Erbauungszustand nach VFF und BF (2017) und Loga et al. (2005) definiert. 

Bestands-Zustand: 

Aufgrund von Einflussfaktoren wie dem Erbauungsjahr, der Bausubstanz oder Eigentümerinteressen 

entspricht der aktuelle Ist-Zustand des Gebäudes in der Regel nicht mehr dem Erbauungszustand. Die 

 
1 Diese Werte weichen leicht von den in der Simulation verwendeten Werten ab (vgl. Tabelle 9-1). 
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Sanierungsmaßnahmen für die BAK 1958-78 aus Tabelle 3-2 werden nach Cischinsky und Diefenbach 

(2018) angenommen und sind als Wärmedurchgangskoeffizient in Tabelle 3-1 hinterlegt. 

Tabelle 3-2: Anteil nachträglich gedämmter Bauteile im MFH-Altbau bis Baujahr 1978 nach 

(Cischinsky und Diefenbach 2018).  

Bauteil 
Gebäudeanteil mit 

nachträglicher Dämmung 
Mittlere Dämmstoffdicken 

Außenwand 37,1 % 0,09 m 

Dach / Obergeschossdecke bei 

unbeheiztem Dachraum 
41,6 % 0,13 m 

Fußboden / Kellerdecke 18,9 % 0,08 m 

 

Da die technische Lebensdauer von Fenstern (ca. 40 Jahre) unter dem Gebäudealter der jüngsten 

Generation (1978) liegt wird angenommen, dass keine Fenster aus dem Erbauungszustand mehr im 

Bestand dieser BAP vorhanden sind (BMI 2017, S. 9). Bei einem Einbau der Fenster nach 1995 kann 

eine Wärmeschutzverglasung (WSV) vorausgesetzt werden. Auf diese Periode entfallen nach 

Cischinsky und Diefenbach (2018, S. 70) 57 % der Fenster. Hier wird entsprechend nach Loga et al. 

(2005, S. 10 Teil II) eine Zwei-Scheiben Isolierverglasung mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten 

von 1,9 W/(m²K) angenommen. 

3.2 Wärmedurchgangskoeffizienten der BAP 1979-94 

Die Wärmedurchgangskoeffizienten der BAP 1979-94 unterscheiden sich gegenüber der BAP 1958-78 

hauptsächlich im Erbauungszustand. Aufgrund des jungen Baualters wird nur für die Fenster eine bis 

dato erfolgte Sanierung angenommen. Für alle weiteren Hüllkomponenten sind die U-Werte des 

Erbauungs- und Bestandszustandes identisch. 

Tabelle 3-3: Berechnete U-Werte der opaken Bauteile und Verglasungsarten für BAP 1979-94 

basierend auf Literatur1 nach (Loga et al. 2015; Cischinsky und Diefenbach 2018; Loga et al. 2005) 

 

Erbauungs-

Zustand 

Bestands- 

Zustand 

GEG- 

Sanierung 

Anlehnung an 

Passivhaus-

Sanierung 

U-Wert [W/(m²K)] U-Wert [W/(m²K)] U-Wert [W/(m²K)] U-Wert [W/(m²K)] 

Außenwand 0,65 0,65 0,20 0,13 

Oberste 

Geschossdecke 
0,43 0,43 0,16 0,13 

Dach 1,60 1,60 0,19 0,13 

Unterster 

Geschossboden 
0,67 0,67 0,30 0,20 

Fenster 
g-Wert U-Wert g-Wert U-Wert g-Wert U-Wert g-Wert U-Wert 

0,87 4,7 0,6 1,9 0,6 1,3 0,5 0,7 

 

 
1 Diese Werte weichen leicht von den in der Simulation verwendete Werten ab (vgl. 

Tabelle 9-2). 
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3.3 Randbedingungen zur Energiebedarfsrechnung 

Tabelle 3-4 bildet die zentralen Randbedingungen zur Energiebedarfsrechnung ab. Die Werte basieren 

hierbei auf verschiedenen Richtlinien und Normen zur Gebäudeenergiebedarfsrechnung. Weitere 

Quellen bzgl. der hier aufgeführten Kenngrößen sind im Anhang (vgl. Kapitel 9.4) zu finden. 

 

Tabelle 3-4: Nutzungsrandbedingungen zur Energiebedarfsrechnung basierend auf Literaturangaben 

Kenngröße Wert Quelle / Anmerkung 

Raum-Solltemperatur 20 °C DIN V 18599-10, S. 17 

Interne Wärmeleistung 90 Wh/(m²d)a) DIN V 18599-10, S. 17 

Luftwechselrate Wohnraum 0,6 h-1 DIN V 4108-6, S. 74 

 0,7 h-1 gilt für Erbauungszustand bei 

BAK 58-78 

Luftwechselrate Dachboden 1,0 h-1 DIN EN 12831-1, S. 76 

 0,5 h-1 gilt für sanierte Dächer 

Luftwechselrate Keller 0,5 h-1 DIN EN 12831-1, S. 76 

Bewohneranzahl 1,7 Pers/WE Ebert 2020, S. 60 

Wärmebrückenzuschlag 0,1 W/(m²K) DIN 4108-4, S. 75 

 0,05 W/(m²K) gilt für Passivhaussanierung 

Heizgrenztemperatur 19 °C gilt für Erbauungszustand 

 15 °C gilt für Bestands-/GEG-Zustand 

 12 °C gilt für Passivhauszustand 

Verschattungsfaktorb) 0,1 DIN EN ISO 13790, S. 133 

Fensterrahmenanteil 0,25 DIN EN ISO 52016-1, S. 200 

a) Wert bezieht sich auf Nettogrundfläche 

b) Dauerhafte Einstrahlungsreduktion durch innenliegenden Sichtschutz 
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4 Geometrische Gebäudeparameter 

Die Geometrie der Gebäude basiert auf den Abmessungen eines realen 60er Jahre MFH aus Karlsruhe-

Durlach. Im Gegensatz zur Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten werden somit keine 

gemittelten Datensªtze verwendet. Folglich wird auf der einen Seite zwar kein ĂDurchschnittsgebªudeñ 

abgebildet, auf der anderen Seite wird jedoch verhindert, dass es durch die Mittelung zu unrealistischen 

Geometrieabmessung kommt. Die Abstufung zwischen dem kleinen, mittleren und großen MFH 

geschieht ¿ber ein ĂBaukastenprinzipñ. Das bedeutet, dass der Grundriss der einzelnen Wohnung 

jeweils konstant bleibt und sich nur die Anzahl der Geschosse und Treppenhäuser verändert. Die 

Gebäude werden vereinfachend sowohl für die BAP 1958-78 sowie BAP 1979-94 genutzt. Tabelle 4-1 

stellt typische Raumgrößen der verschiedenen Bauperioden den Werten des Referenzgebäudes 

gegenüber. Die Räume des 1963 erbauten MFH sind für damalige Verhältnisse sehr groß und befinden 

sich am oberen Ende der typischen Raumgrößen. Für die späteren Baualtersklassen 1970-1980 steigt 

die durchschnittliche Raumgröße an, sodass die Räume des Referenzgebäudes auch für die BAK 1979-

94 geeignet erscheinen. 

Tabelle 4-1: Einordnung der Raumgrößen des Referenzgebäudes im Vergleich zu typischen 

Raumgrößen für die Baujahre 1960 bis 1980 (Ebert 2020, S. 30) 

Raumbezeichnung 
Referenz 1960 1970 1980 

Raumgrößen in m² 

Küche 7.8 6,1 ï 9,1 6,3 ï 9,4 6,5 ï 9,7 

Schlafzimmer 15.6 11,7 ï 15,2 12,0 ï 15,7 12,4 ï 16,1 

Kinderzimmer*) 18.7 8,6 ï 14,2 8,9 ï 14,6 9,1 ï 15,1 

Bad 3.7 3,0 ï 6,0 3,0 ï 6,0 3,0 ï 6,0 

Wohnzimmer 20.9 13,7 ï 20,3 14,1 ï 20,9 14,5 ï 21,5 

Flur 8.2 - - - 

Abstellraum 0.9 - - - 

*) Originalgröße beträgt 14.2 m²: Durch das Eingliedern der ursprünglich vorhandenen Loggia wurde die 

Außenkontur für Simulationen vereinfacht und das Kinderzimmer auf 18.7 m² vergrößert 

 

Tabelle 4-2 listet die zentralen geometrischen Parameter zur Berechnung der Gebäudekubatur des 

kleinen, mittleren und großen MFH auf (Flächenmaße der Außenwände jeweils als Innenmaß). 
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Tabelle 4-2: Geometrische Gebäudeparameter der BAP 1958-78 und 1979-94 

Kenngröße KMH MMH GMH 

Anzahl Vollgeschosse 2 3 5 

Anzahl Wohneinheiten 4 12 30 

Anzahl Treppenhäuser 1 2 3 

Keller Vorhanden & Unbeheizt 

Dachraum Vorhanden & Unbeheizt (Satteldach) 

Gebäudeorientierung Nord-Süd (Giebelseite) 

Gebäudemaße 11,9 m x 16,1 m 11,9 m x 32,1 m 11,9 m x 48,1 m 

Lichte Gebäudemaße 11,3 m x 15,5 m 11,3 m x 31,5 m 11,3 m x 47,5 m 

Geschosshöhe 2,75 m 

Lichte Raumhöhe 2,55 m 

Kellerhöhe 2,35 m 

Lichte Kellerhöhe 2,15 m, davon 1,35 m unter Geländeoberkante 

Dachraumhöhe 3,9 m (First) 

Lichte Dachraumhöhe 3,7 m (First) 

Kniestockhöhe 0,8 m 

Dachneigung 27 

Konditionierte Wohnfläche pro WE 75,7 m² (ohne Treppenhaus) 

Nettogrundfläche 323,2 m² 969,5 m² 2423,7 

Unterste / oberste 

Geschossebene 
191,5 / 191,5 m² 381,6 / 381,6 m² 571,7 / 571,7 m² 

Dachfläche (Ost / West ï ohne 

Überstand) 
98,2 / 98,2 m² 199,5 / 199,5 m² 300,8 / 300,8 m² 

Transparente Fassade - Nord 1,6 m² 2,4 m² 3,9 m² 

Transparente Fassade - Ost 19,2 m² 60,6 m² 157,9 m² 

Transparente Fassade - Süd 1,6 m² 2,4 m² 3,9 m² 

Transparente Fassade - West 25,0 m² 75,1 m² 187,8 m² 

Opake Fassade - Nord 60,5 m² 90,7 m² 151,2 m² 

Opake Fassade - Ost 66,2 m² 199,4 m² 495,6 m² 

Opake Fassade - Süd 60,5 m² 90,7 m² 151,2 m² 

Opake Fassade - West 60,3 m² 184,9 m² 465,6 m² 

 

Die folgenden Abschnitte bilden jeweils neben dem Grundriss eine Außenansicht für den betreffenden 

Gebäudetyp ab. Weitere Außenansichten finden sich im Anhang 9.1) 
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4.1 Kleines Mehrfamilienhaus 

 

Abbildung 4-1: Grundriss des KMH mit 4 Wohneinheiten auf 2 Stockwerken in Anlehnung an das  

MFH in Karlsruhe-Durlach 

 

 

Abbildung 4-2: Isometrische Außenansicht des KMH 

N 
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4.2 Mittleres Mehrfamilienhaus 

 

Abbildung 4-3: Grundriss des MMH mit 12 Wohneinheiten auf 3 Stockwerken in Anlehnung an das 

MFH in Karlsruhe-Durlach (Raumgrößen identisch mit KMH) 

 

 

 

Abbildung 4-4: Isometrische Außenansicht des MMH 
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4.3 Großes Mehrfamilienhaus 

 

Abbildung 4-5: Grundriss des GMH mit 30 Wohneinheiten auf 5 Stockwerken in Anlehnung an das 

MFH in Karlsruhe-Durlach (Raumgrößen identisch mit KMH) 

 

 

 

Abbildung 4-6: Isometrische Außenansicht des GMH 
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5 Sanierungs-Zustände 

Grundsätzlich können die einzelnen Komponenten der Gebäude unabhängig voneinander saniert 

werden. Zum Beispiel ist es denkbar, dass ein Gebäude bereits eine Außenwand- und Fenstersanierung 

auf GEG-Niveau erhalten hat, jedoch die unterste Geschossdecke sowie das Dach sich noch im 

Erbauungszustand befinden. Folglich sind unterschiedlichste Konstellationen an 

Sanierungsmaßnahmen (vgl. Tabelle 5-1 und Tabelle 5-2 ) möglich. Eine detaillierte Auflistung der 

einzelnen U-Werte etc. befindet sich im Anhang (vgl. Kapitel 9.3). 

Tabelle 5-1: Untersuchte Maßnahmenpakete der BAP 1958-78 mit den Abkürzungen 

E = Erbauungszustand, B = Bestand, S = GEG-Niveau, P = U-Werte Passivhaus-Niveau 

Ausganszustand: 

Sanierungs-

Niveau von Ăoñ 

Endzustand: 

Sanierungs-

Niveau von 

Ăxñ F
e

n
s
te

r 

W
a
n
d
 

D
e
c
k
e

1
)  

D
a
c
h
 

B
o
d
e
n

2
)  

Endzustand: 

Codierung 1 

Endzustand: 

Codierung 2 

Haupt-

varianten 

E 

E o o o o o fE.wE.deE.daE.bE E E 

B x o o o o fB.wE.deE.daE.bE 
B1 B1 

B x x o o o fB.wB.deE.daE.bE 
B2 - 

B x x x o x fB.wB.deB.daE.bB 
B B 

B1 

S o o o o x fB.wE.deE.daE.bS 
S1 - 

S o o o x o fB.wE.deE.daS.bE 
S2 - 

S x x o o o fS.wS.deE.daE.bE 
S3 - 

S x x o x o fS.wS.deE.daS.bE 
S4 - 

S x x o x x fS.wS.deE.daS.bS 
S S 

P x x o x x fP.wP.deE.daP.bP 
P P 

B2 S o o o x x fB.wB.deE.daS.bS 
S5 - 

B 
S x x o x x fS.wS.deB.daS.bS 

S6 - 

P x x o x x fP.wP.deB.daP.bP 
P1 - 

1) Decke = oberste Geschossdecke (Trennung beheiztes Raumvolumen von unbeheiztem Dachraum) 
2) Boden = unterste Geschossdecke (Trennung beheiztes Raumvolumen von unbeheiztem Keller) 

 

Tabelle 5-2: Untersuchte Maßnahmenpakete der BAP 1979-94 mit den Abkürzungen E = 

Erbauungszustand, B = Bestand, S = GEG-Niveau, P = U-Werte Passivhaus-Niveau 

Ausganszustand: 

Sanierungs-Niveau 

von Ăoñ 

Endzustand: 

Sanierungs-

Niveau von Ăxñ  F
e

n
s
te

r 

W
a
n
d
 

D
e
c
k
e

1
)  

D
a
c
h
 

B
o
d
e
n

2
) 

Endzustand: 

Codierung 1 

Endzustand: 

Codierung 23) 

Haupt-

varianten 

E 

E o o o o o fE.wE.deE.daE.bE 
E E 

S o o o o x fE.wE.deE.daE.bS 
S1 - 

S o o x o o fE.wE.deS.daE.bE 
S2 - 

S x x o o o fS.wS.deE.daE.bE 
S3 - 

S x x x o o fS.wS.deS.daE.bE 
S4 - 

S x x x o x fS.wS.deS.daE.bS 
S S 

P x x x o x fP.wP.deP.daE.bP 
P P 

1) Decke = oberste Geschossdecke (Trennung beheiztes Raumvolumen von unbeheiztem Dachraum) 
2) Boden = unterste Geschossdecke (Trennung beheiztes Raumvolumen von unbeheiztem Keller) 
3) Unterschied bei S2 bzw. S4 in der BAK 58 und ô78: Bei ó58 wird das Dach gedªmmt und bei ó78 die OGD 
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6 Sanierungs-Szenarien und Nutzungsdauern 

Die Analyse in LowEx-Bestand erfolgt für verschiedene Ausgangssituationen, die in Abbildung 7 

zusammengefasst sind. Die Hintergründe der verschiedenen Szenarien werden im Folgenden in der 

Reihenfolge ihrer Priorität für die Simulation erläutert: 

 

Abbildung 7: Übersicht über die zu berechnenden Szenarien für die Gebäudehülle 

(Betrachtungszeitraum gelb markiert) 

70_main: 

Die Hauptanalyse für BAP 1958-78 wird für ein 1970 errichtetes Gebäude (E) durchgeführt. Im Jahr 

2000, als die Lebensdauer der Fenster abgelaufen war, wurde die notwendige Sanierung durchgeführt, 

d. h. die Fenster wurden ausgetauscht (B1). Zu Beginn des Betrachtungszeitraums im Jahr 2020 muss 

das Wärmeversorgungssystem ausgetauscht werden und gleichzeitig wird die Gebäudehülle nach GEG 

(S) oder mit U-Werten vergleichbar mit Passivhausstandard (P) saniert. Da das Dach saniert wird, bleibt 

die oberste Geschossdecke im Erbauungszustand. Die Zeitpunkte zum Austausch der verschiedenen 

Hüllkomponenten sind in Abbildung 8 dargestellt. Die Restnutzungsdauer bezieht sich auf die 

verbleibende Nutzungsdauer nach 2045. 

 

Abbildung 8: Zeitplan für das Szenario 70_main (Betrachtungszeitraum gelb markiert) 

90_main: 

Die Hauptanalyse für BAP 1979-94 wird für ein 1990 errichtetes Gebäude (E) durchgeführt. Zu Beginn 

des Betrachtungszeitraums im Jahr 2020, wenn die Lebensdauer der Fenster abgelaufen ist, wird eine 

vollständige energetische Sanierung nach GEG (S) oder mit U-Werten vergleichbar mit 

Passivhausstandard (P) durchgeführt. Das Dach wird nicht saniert, da seine Lebensdauer zum 

Zeitpunkt der Sanierung noch nicht abgelaufen ist. Die Zeitpunkte zum Austausch der verschiedenen 

Hüllkomponenten sind in Abbildung 9 dargestellt. 

 

Abbildung 9: Zeitplan für das Szenario 90_main (Betrachtungszeitraum gelb markiert) 

70_min: 

Diese Ausgangssituation beschreibt den geringstmöglichen Aufwand bei der Hüllsanierung eines im 

Jahr 1990 errichteten Gebäudes (E). Im Jahr 2000, als die Lebensdauer der Fenster abgelaufen war, 
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wurde die notwendige Sanierung durchgeführt, d. h. die Fenster wurden ausgetauscht (B1). Dach und 

Fassade werden über ihre Lebensdauer hinaus genutzt. Innerhalb des Betrachtungszeitraums im Jahr 

2030, wenn die Lebensdauer der Fenster ein zweites Mal abläuft, wird eine energetische Vollsanierung 

nach den gesetzlichen Anforderungen des GEG (S) oder mit U-Werten vergleichbar mit 

Passivhausstandard (P) durchgeführt. Da das Dach saniert wird, bleibt die oberste Geschossdecke im 

Erbauungszustand. Die Zeitpunkte zum Austausch der verschiedenen Hüllkomponenten ist in 

Abbildung 10 dargestellt. 

 

Abbildung 10: Zeitplan für das Szenario 70_min (Betrachtungszeitraum gelb markiert) 

70_max: 

Diese Ausgangssituation beschreibt den maximalen Aufwand bei der Hüllsanierung eines im Jahr 1970 

errichteten Gebäudes (E). Im Jahr 2000, als die Lebensdauer der Fenster abgelaufen war, wurde eine 

vollständige energetische Sanierung nach dem damaligen Energiestandard durchgeführt (B). In diesem 

Fall wurde die oberste Geschossdecke gedämmt, nicht das Dach. Zu Beginn des 

Betrachtungszeitraums im Jahr 2020 muss das Wärmeversorgungssystem ausgetauscht werden und 

die Gebäudehülle wird gleichzeitig nach GEG (S6) oder mit U-Werten vergleichbar mit 

Passivhausstandard (P1) saniert. Die bereits sanierte Decke wird nicht mehr angefasst. Die Zeitpunkte 

zum Austausch der verschiedenen Hüllkomponenten ist in Abbildung 11 dargestellt. 

 

Abbildung 11: Zeitplan für das Szenario 70_max (Betrachtungszeitraum gelb markiert) 

70_mid (Durlach): 

Diese Ausgangssituation beschreibt einen Mittelweg zwischen minimalem und maximalem Aufwand bei 

der Hüllsanierung eines 1970 errichteten Gebäudes (E). Im Jahr 2000, als die Lebensdauer der Fenster 

abgelaufen war, wurde eine vollständige energetische Sanierung nach dem damaligen Energiestandard 

durchgeführt (B). In diesem Fall wurde die oberste Geschossdecke gedämmt, nicht das Dach. Innerhalb 

des Betrachtungszeitraums im Jahr 2030, wenn die Lebensdauer der Fenster ein zweites Mal abläuft, 

wird eine energetische Vollsanierung nach den gesetzlichen Anforderungen des GEG (S) oder mit U-

Werten vergleichbar mit Passivhausstandard (P) durchgeführt. Da das Dach saniert wird, bleibt die 

oberste Geschossdecke im Erbauungszustand. Die Zeitpunkte zum Austausch der verschiedenen 

Hüllkomponenten ist in Abbildung 12 dargestellt. 

 

Abbildung 12: Zeitplan für das Szenario 70_mid (Betrachtungszeitraum gelb markiert) 

 




































